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NOTE IMPIANTI

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

LEGENDA SIMBOLI 

RIVELATORE FUMO INSTALLATO IN
CONTROSOFFITTO

RIVELATORE FUMO INSTALLATO A SOFFITTO

SEGNALAZIONE OTTICA PER RIVELATORE
INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO

TIPOLOGIA DI POSA DI TUBAZIONE  A
SOFFITTO

PULSANTE ALLARME INCENDIO

MODULO - INTERFACCIA

CANALE METALLICO IP 40 300x75mm
CON N°2 SETTI SEPARATORI

TIPOLOGIA DI POSA DI CANALE IP40 A
PARETE

CASSETTA DI DERIVAZIONE POSIZIONATA NEL
CONTROSOFFITTO A VISTA PER L'IMPIANTO
RIVELAZIONE INCENDIO

PANNELLO ALLARME INCENDIO CON
SEGNALAZIONE  OTTICA - ACUSTICA

CASSETTA DI DERIVAZIONE POSIZIONATA NEL
CONTROSOFFITTO A VISTA PER L'IMPIANTO
RIVELAZIONE INCENDIO

DIFFUSORE SONORO INSTALLATO A PARETE

KEY PLAN


