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KEY PLAN

IMPIANTO MECCANICO DI CLIMATIZZAZIONE

- RIMOZIONI -

NOTE GENERALI

LEGENDA DEGLI ELEMENTI

simbolo

grafico

descrizione

dell'articolo

Zona interessata dagli interventi di rimozione previsti nella descrizione di cui alle

"Note Generali" della Tavola

Scopo dell'intervento è quello di adeguare l'impianto meccanico esistente alla nuova destinazione d'uso

delle zone oggetto di intervento; a tal ragione  verrà quindi realizzato un nuovo sistema di climatizzazione

i cui i componenti sono in parte recuperati dall'installazione esistente (è infatti prevista la rimozione e il

successivo riutilizzo) ed in parte di nuova installazione.

INTERVENTI PREVIST I

1. Rimozioni completa delle reti aerauliche esistenti e recupero dei terminali di immissione e di

aspirazione esistenti (da utilizzare nei nuovi layout distributivi)

2. Rimozione parziale dei circuiti idronici esistenti;

3. Rimozione degli altri impianto esistenti a servizio della precedente destinazione d'uso;

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici non sono oggetto di intervento in quanto già dotati di adeguato sistema di aspirazione

dell'aria ed espulsione verso l'esterno e di impianto di riscaldamento a radiatori.

Zona non interessata dagli interventi di rimozione previsti nella descrizione di cui

alle "Note Generali" della Tavola


