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OGGETTO: Prevenzione incendi - Ristrutturazione area ex Cirio da adibire a centro =«
universitario sito a Napoli in via Signorini.
PARERE DI CONFORMITA relativo all’attivita di scuola di cui al n. 85 del D.M.
16.02.82 comprendente anche le attivita n. //.

besst R |

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi, il progetto relativo all’attivita in
oggetto indicata, si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla conformita
dello stesso alla normativa antincendio subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e
prescrizioni: '

1 - la realizzazione delle opere e degli impianti sia effettuata in conformita a quanto descritto nel
progetto stesso ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza
dovra essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione;

2 - siano rispettati, per quanto, eventualmente, non evidenziato in progetto, le norme di sicurezza
attualmente vigenti di cui al D.M 26.08.1992;

3 - sia installata la segnaletica di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 14.08.1996, n. 493;

4 - siano attuati gli obblighi connessi con ’esercizio dell’attivitd previsti dall’art. 5 del D.P.R.
12.01.1998; ‘

5 - siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10.03.1998;
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6 - gli impianti elettrici siano realizzati in conformita alla legge 01.03.1968 n. 186.

Si restituisce una copia del progetto con 1 visti di approvazione rammentando che a
lavori ultimati codesta Ditta dovrd darne comunicazione scritta a questo Comando chiedendo il
sopralluogo di controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, come
specificamente previsto dall’art. 3 del D.P.R. 37/98.

A tal proposito si ricorda all’Autorita in indirizzo che I’iter procedurale di cui al su
citato D.P.R. 37/98 si completa esclusivamente col rilascio da parte del Comando del Certificato di
Prevenzione Incendi, essendo il presente parere privo di qualsiasi valenza autorizzativa all’esercizio

_dell’attivita. ]
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La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato dovra essere redatta e
corredata in conformita a quanto previsto dal D.M. 04.05.1998 (art. 2 e allegato II); in particolare si

" evidenzia la necessita che alla stessa sia allegata la seguente documentazione:

X] dichiarazione di conformita delle opere edilizie alla impegnativa progettuale a firma di tecnico
abilitato;
Xl certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e/o di separazione;

DX certificazioni di reazione al fuoco di tutti i materiali di rivestimento e arredo (certificati di
omologazione e/o dichiarazione di conformita dei materiali; dichiarazione di corretta posa in

opera);
<] dichiarazioni di conformita alle norme di cui al DMSE n°® 37 del 22.01.2008 dei seguenti
impianti:
X elettrici;
X] di protezione antincendio negli edifici civili;

[] di trasporto ed utilizzazione (per gli edifici civili) di gas allo stato liquido od aeriforme
comprensive dell’attestato di conformita CE o degli estremi di approvazione degli
apparecchi e -dei dispositivi di sicurezza e delle prove di tenuta delle tubazioni di

adduzione;
XI certificazioni relative alla conformita alle norme vigenti, a firma di tecnico abilitato e redatte
in conformita ai disposti del gia citato allegato II al D.M. 04/05/98, dei seguenti impianti:

di protezione contro le scariche atmosferiche;

1 X

di trasporto ed utilizzazione di gas allo stato liquido e/o aeriforme comprensive
dell’attestato di conformita CE o degli estremi di approvazione degli apparecchi e dei
dispositivi di sicurezza e delle prove di tenuta delle tubazioni di adduzione;

di trasporto, utilizzazione e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili e/o
comburenti comprensive delle prove di tenuta delle tubazioni di adduzione;

X

di corretta installazione e funzionamento della rete idrica antincendio;

di rispondenza alle norme UNI-VV.F. degli impianti fissi ed automatici di estinzione
incendi;

di rispondenza alle norme UNI-VV.F. degli impianti di rivelazione e segnalazione
antincendio; :

X] di rispondenza alle norme UNI-VV.F. degli impianti di evacnazione del fumo e del calore
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[] certificati di prova a pressione/tenuta dei serbatoi;

[] predisporre, per quanto riguarda ’impianto termico alimentato a gasolio, le certificazioni
relative ai dispositivi di sicurezza installati (valvola elettromagnetica, valvola limitatrice del
carico per il serbatoio, ecc.) con gli estremi di applicazione da parte del Ministero dell’Interno

o di possesso delgmarchio CE.
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