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Loa)

FANCDIL A SOFFITTO MODELLO FCS1/2

FCP
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FANCDIL A PARETE MODELLO FCP1/2/3

RAD

RADIATORE MODELLO RAD1/2/3
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UNITA" TERMOVENTILANTE MONTAGGID A SOFFITTO
MODELLO UTV1/2/3

BPR

BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONI MONTANTI

ACR 4'—49—

TUBAZIONI ORIZZONTALI

NOTA: PER IL DIAMETRO DEI COLLEGAMENTI TERMINALI
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PER OGNI UNITA” INTERNA PREVEDERE SCARICO CONDENSA
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SIGLA

SIGLA

DESCRIZIONE

ACM

ACQUA CALDA MANDATA RISCALDAMENTO

ACR

ACQUA CALDA RITORNO RISCALDAMENTO

ACPM
ACPR

ACQUA CALDA PRIMARIA MANDATA
ACQUA CALDA PRIMARIA RITORNOD
(do_centrale o sottocentrald

ACSM
ACSR

ACQUA CALDA SECONDARIA MANDATA
ACQUA CALDA SECONDARIA RITORND
(do._sottocentrali a cavedi di distribuzione)

AFM

ACQUA REFRIGERATA MANDATA

AFR

ACQUA REFRIGERATA RITORNOD

ATM

ACQUA DI TORRE MANDATA

ATR

ACQUA DI TORRE RITORND

ARM

ACQUA RECUPERD TERMICO MANDATA

ARR

ACQUA RECUPERD TERMICO RITORNO

AR

ACQUA DI RETE (POTABILE)

AD

ACQUA ADDOLCITA

ACS

ACQUA CALDA SANITARIA

RAS

RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

ACQUA RETE ANTINCENDIO

SCM

SCARICO ACQUE METEORICHE

SCN

SCARICD ACQUE NERE

SC

SCARICO CONDENSA

GM

GAS METANO
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Timbro

Firma

Firma

CORBELLINI s.r.l.

Membro ATl

Orientamento

0408
Codice di commessa

x ISHIMOTO ARCHITECTURAL &

ENGINEERING FIRM, inc

Membro ATI

realizzazione di strutture universitarie (Facolta di Ingegneria e Giurisprudenza)

nell'area dell'ex complesso industriale a S. Giovanni a Teduccio - Napoli.

Progettazione preliminare e definitiva delle opere civili e degli impianti per la
Oggetto dell'incarico
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